Zdravotni ustav
e

se sidlem v Pardubicich

Z U Zapadni poboéka, pracovi§té Chrudim

I@' Caslavska 1146, 537 01 Chrudim
1CO: 71009477

Tel.: 469 688 636 e-mail: podatelna@cr.zupu.cz
DIC: CZ 71009477

p.JiFi Bozdéch
Pod Zvahovem 35
152 00 Praha 5

Zn.: 1510/¢ 34 /Ri/ 2007 V Chrudimi: dne 4.6.2007

Véc: vyhodnoceni laboratorniho vysledku rozboru vzorku vody, protokol o zkousce
¢.3108/2007 HL. Pardubice a Chrudim, zkusebni laboratof &. 1389, akreditovana CIA Praha .

Dne 30.5.2007 byl na zakladé Vasi objednavky odebran k rozboru vzorek vody v letnim
détském tabofe v Mifetiné u Skutée. Vzorek byl odebran z oby¢. baterie u diezu na nadobi
v kuchyni. Rozbor byl proveden dle Vyhl. €.252/2004 Sb. v rozsahu kraceném.

Vyhodnoceni laboratorni expertizy:

Odebrany vzorek vody, ¢. protokolu 3108/2007 ve sledovanych mikrobiologickych
ukazatelich vyhovuje pozadavkim vyhl. €. 252/2004 Sb. ve znéni vyhlasek &. 187/2005 Sb. a
¢.293/2006 Sb., kterymi se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a
rozsah kontroly pitné vody.

Ve sledovanych chemickych ukazatelich bylo zjisténo prekroceni mezni hodnoty Zeleza.
Zjisténé mnozstvi nezplsobi zdravotni riziko, ale mze vodu ovlivnit v organoleptickych
vlastnostech(barva, zdkal, chut’). Ostatni ukazatelé jsou vyhovujici pozadavkim vyse
citovanych vyhlasek.

Ing. Véra Richterova
vedouci pracovisté Chrudim
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Zdravotni ustav se sidlem v Pardubicich

e-mail: podatelna(@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502
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9 Hygienické laboratoie Pardubice a Chrudim
O y
Kyjevskd 44, 532 03 Pardubice

Pracovisté Chrudim, Caslavskd 1146, 537 01 Chrudim

Protokol o zkouSce ¢. 3108/2007

Rozdélovnik - 1.vytisk laboratore ZU Pardubice

Wtisk ¢. : 2

2.vytisk zakaznik

Zadavatel : Bozdéch Jifi

Pod Zvahovem 35

152 00 Praha 5
Material : pitnd voda: hromadné zasobovani
[ividenéni &islo a oznadeni vzorku:
3108 kuchyi
misto odbéru: Mifetin u Skutée - LDT, studna
Vzorky odebral : Posikova Katefina
Zpusob odbéru : voda pitna (kraceny)
Datum odbéru : 30.5.2007 10:10 hod

Akreditovany odbér vzorku byl proveden podle SOP ¢. 7 - 40/2004
Protokol o odbéru vzorku je uloZen v prostorach pfijmu ZL - Hygienické laboratofe Pardubice a Chrudim, pracovistéChrudim

Datum pifjmu :

30.5.2007 12:30 hod

Datum zpracovani :  30.5.2007 - 4.6.2007

ZkuSebni laboratoF & 1389 je akreditovina Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s.
v Chrudimi dne: 4.6.2007

Vysledky
Parametry Jednotky | Ak | NV | metoda vz.£3108 Limit
Escherichia coli KTJ/100 mlf A CSN EN ISO 9308-1 0 max.0 NMH
koliformni bakterie KTJ/100 mll A CSN EN ISO 9308-1 0 max.0 MH
pocet kolomii pii 22°C KTJ/ml A CSN EN ISO 6222 1 max.200 MH
pocet kolonii pfi 36°C KTJ/ml A CSN EN IS0 6222 1 max.20 MH
amonné ionty mg/l A C'SN 18O 7150-1 <0,020 max.0,50 MIL
barva mg Pt/ A | 20% | CSNEN ISO 7887 4.6 max.20 MH
celkovy organicky uhlik mg/1 A | 15% | CSNEN 1484 1,34 max.5,0 M1l
dusi¢nany mg/l A | 15% | CSNISO 7890-3 14,2 max.50 NMH
dusitany mg/l A | 20% CSN EN 26777 0,022 max.0,5 NMH
chlor volny mg/l A 10% | SOP&.7-60 0,36 max.0,30 MH
konduktivita mS/m A | 10% | CSN EN 27888 36,4 max.125 MH
pH A |02 CSN ISO 10523 7,48 6,5-9.5 MH
zékal 7l (n) A | 20% | CSNEN ISO 7027 2.40 max.5 M
7elezo mg/l A | 10% | SOPEIV-1 0,530 max.0,20 MH
pach senzoricky A SOP &.111-2 piijatelny

Vysledky, uvedeng v protokolu, se tykaji vihradné predmétu méfeni, nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol mitze byt reprodukovin jen jako celek. Jeho &ast 1ze reprodukoval jen se souhlasem laboratofe. ktera dokument vystavila.




